
Министерство Российской Федерации но делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
65(ЩХ г. Кемерово, пр. Ленина 55а. гел/Факс (8-384-2) 58-42-64: тел. 5841-07.58-27-16i>Mail; аат@кегпеш, statfgjkerne.ru 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 1^ЬОТЫ Г.ЮРГИ
И ЮРГННСКОТ'О РАЙОНА

652050 г. Юрга. ул. Ленинградская-29. телефон/факс (38451)6-78-82 B-niail: ondl0vurga@ mail.ni
Предпис ание №45 /1/23

об устранении нарушений требовании пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и по 

предотвращению угрозы возникновения пожара
ь т т ш ш ш о ш  б ю ш ш н о ж  до ш кольно м /  образовать: ш ирму  учреждени ю  "дет
с к и й  с а п  №  &  ’ТОПОЛЁК!’ Т.ЮРПГ ОГРН: 1024202005079. дат присвоения ОГРН: 30.12.2002. 
ИНН:4230014277, в лице заведующего Полииинской Наталии Александровны. ___  ____  _ *

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя. отчество. последнее - при наличии; ил ивг.у . г  hc.v д.я.лы>и;:к м; гсл.1. 
физического лица-правообладателя объекта зашиты (гражданина), собственника иму щества ит.п.)

во исполнение распоряжения №45 от «14» апреля 2020 года главного государственного_______
инспектора г. Юрги и Юргинского р-, а по пор* ...рпиму надзору Чистоедова Дмитрия Игоревича 
ст.6 Федерального закона от 21 декабря ! ;)4 № б9-ф > «О пожарной безопасности» в период с 

«20» апреля 2020г. с 14 час. 30 ми до с  час. 3 : мин. Продолжительность: 2 часа __ ____ __
«13» марта 2020г. с 13 час. 00 мин, до 14 час. 00 мин. Продолжительность: 1 ч а с _________

проведена плановая, выездная проверка: Государственным инспектором \ Юре и и Юргинско, о района 
по пожарному надзору Неволиной Любовью Сергеевной., на территории в '.на и и и- ./■ г-.л,т-.;.г по 
адресу: Кемеровская область, г. Юрга. ул. Ленинградская. 54.______________________________

(должность, звание, Ф И О. (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку наименование и адрес
объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД Ия 39 
"ТОПОЛЁК” Г.ЮРГИ” Полицинская Наталия А лександровна________ ___________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в прове же)

В соответствии с Федеральным законом ог 21 декабря 1994г №69-ФЗ «О пожярнс безопасности» необходим о  
устранить следующие нарушения требовании . м .д ю ч  бе г ости, выявленные в ходе мероприятия го н-.т г ■> :

№
Пред
писа
ния

Вид нарушений требований пожарной €к - ттсности с 
указанием мероприятия по его устранена! 1 конкрет

ного места выявленного нарушения

)1> нк г (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) н :щиа- 
тивне о документа по пожарной безопасности, требо

вания которого (-ых) нарушены

Срок устранения 
нарушения 
требования 

пожарной без
опасности

Отметка 
■подпись) с 
выполнении 
(указывается 

только
выполнение) J

1 _____  ___ . . ________ 2 _____ ________________ _ 3 4 ~Z —1 5 j
1. Баннеры, размещаемые на фасадах, вы

полнен из горючих материалов, (не до
пускается применять материалы с более 
высокой пожарной опасностью, чем: 
KM0). (Класс пожарной опасности ис
пользуемого баннера КМЗ, согласно 
предоставленного сертификата №  

028508.)

4.1, ч.2, ч.З, ст.4, ст.5, п.2 
ч. i ст.6, таб.З ФЗ №123 
«Технический регламент о 
требованиях г ожарной 
безопасности» от 
22.07.2008г;
5.2.3 СП 2.13130.2012 Си
стемы проти во пожар ой 

. ггы. Обеспечение огне- 
' <ости объектов защи

ты.
Ш 1 . Правил противопо
жарного режима в Россий
ской Федерации (утв. по
становлением Правите ль- 
ства РФ от 25 апреля 2012 
\  N  390)

01.04.2021 1

i

i

j

jr

2 В здании не оборудовано соответствую
щее эвакуационное освещен (аварий
ное освещение для эвакуации4 1/~ 
Эвакуационное освещение Д. иное 
освещение для эвакуации) - цение 
для эвакуации людей из помет: ; ни  я при 
аварийном отключении рабочего освеще
ния.

п.ЗЗ Правил противопо
жарного режима в Россий- 
суой Федерации (утв. пс- 
ощновлением Правителъ- 

iv  РФ от 25 апреля 2012 
0)

1.4 чЛ ст. 84, ч 9  ст. 82, чЛ
... 39 ФЗ №  123

«Технический реглапен о

01.04.2021

-

, I



1

ребованиях пожарной 
безопасности» от 
С 7.2008т:

Требования норм до ввода в 
же о луатацию здания (до 
1980г.) п.1.1, п.5.1, д) п.5.4. 
СНиП П-В.6 «Искусствен- 
ное освещение»; 
Требования актуальны и в 
настоящее время- 
п.4.3.1 СП 1.13130.2009 
"Системы противопожар
ной защиты. Эвакуацион- 
)ые пути и выходы"; 

п.1.1, п.4.1, п.5.1.3 СП 
139.1325800.2018 «Здания и 
юоружения. Правила про
ектирования аварийного

|

I

*

освещения».

о3. Не обеспечено исправное со. яние си- п.61 Правит] противопожарного 01.04.2021
стем и установок прогон . :жк й за- те>"чмавРФ;
щигы, а именно вышел срок экснлуата- с г.5, п.2 ч.1 ст.6, Федерально-
пип автоматической пожарной игнали- о закона ФЗ № 123 от 22.072008
зации и систем оповещен. каре (в 16 .ческий регламент о треб>
здании детского сада пожарная сигнали- ваниях пожарной безопасности»;
зация введена в жешп п я 00; го- п. 5.1.7 ГОС! Р 54101-2010
ду, за исключением подвала - дата ввода «Средства авгомашзагии и си-
в эксплуатацию в подвале -  в сгемы управления. Средства и
06.09.2018г.), данная система нрогивопо- сисч емы обест ie тенит 5е»лисно
жарной защиты не соотвсж > ребо- ли. Техническое обслуживание и
ваниям действующих нормативных до- текущий ремонт»,
кументов. ГОСТ' Р 53325-2012 «Техника
(В акте проверки paf >сти трчая. Технические .-.реп два I
ООО частной охранной организации пожарной автоматики. Общие
«Феорана -  Сервис» от 0 2 . 0 Ог . по •v -ческие требования и методы 1
результатам проверки еде., 1 тех- ,паний»; п.8.1 НПБ 70-98
пинее кие сред; гва пожарной сигнализа- ; «Извещатели пожарные ручные. |
ции выработана: норматив , экс- . Общие технические требования.
плуатации. Методы испытаний»: п.172.3 

НПБ 76-98 «Извещаю т пожар
ные, Общие технические требо
вания. Метод д иатьпанпй.»; 
п.9.2.5 НПБ 75-98 «Приборы 
приемночюнггро лнные пожар ,;е. 

оры \ I грив с! 1ия пожар «ыо.
■ ')бнме технические требования.

1

1 тт шепт» палий»;
.. . 10.4 НПБ 77-98 «Техниче-

| скис средства оповещения и 
1 управления эвакуацией пожар

ные. Общие «технические требо-
* V ’пния. Методы испытаний».

!



4. В зале для проведения музыкальных и 
физкультурных занятий на первом этаже, 
для покрытия пола применен линолеум с 
не уставленным классом пожарной опас
ности (не допускается применять матери
алы с более высокой пожарной опасно
стью, чем: КМ2). Сертификат на отде
лочный материал не предоставлен.

1.1. ч.2, ч.З, ст.4, ст.5, п.2 
ч.1 ст.6, ч.7 ст, 134. таб.З, 
таб.29 ФЗ №123 
«Технический регламенз о 
ребованиях пожарной 

безопасности» от 
22.07.2008г.

01 04.2021 |
I

j

5. На путях эвакуации в общем коридоре 
первого этажа, применен линолеум (на 
полу) с не уставленным классом пожар
ной опасности (не допускается применять 
материалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем: КМ2). Сертификат на 
отделочный материал не предо:п звдеш

чЛ, ч.2, ч.З, ст.4, ст.5, п.2 
ч.1 ст.6. ч.1. ст. 89, ч.7 
ст. 134, таб.З, таб.27, габ.28. 
ФЗ №123
«Технический регламент о 
требованиях пожарной
безопасности» от 
22.07 2008т;
п.4.3.2. СП 1.13130.2009: 
и. 6.25* СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 
зданий и сооружений»;

01.04.2021

*

6.
j

i

Двери на путях эвакуации откоьтвагься не 
по направлению выхода из спален 
групповых ячеек № 4, № 2, № 3,

ч.1, ч.2, ч.З, ст.4. ст.5, п.2 
ч.1 ст.6, ст. 89 ФЗ №123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» от 
22.07.2008т:
и. 4.2.6 СП 1.13130.2009 
«Системы противопожар
ной защиты. Эвакуацион
ные пути и выходы», 
п. 6.17 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 

и- ий и сооружений ”.

01.04,2021

На путях эвакуации в общем коридоре 
первого этажа, применена краска (на 
стенах) с не уставленным классом 
пожарной опасности (не допускается 
применять материалы с более высокой 
пожарной опасностью, чем' КМ1). 
Сертификат на отделочный материал не 
предоставлен.

ч.1. ч.2, ч.З, ст.4, ст.5, и.2 
ч .1  ст.6 ч.1 ст 89, ч.7 
ст. 134, таб.З, габ.27, iao 28, 
ФЗ №123
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» от 
22.07 2008г:
п.4.3.2. СП 1.13130.2009; 
п. 6.25* СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 

ий и сооружений •>;
1 . .....

01.04.2021

•



8. В холле на выходе из музыкального зала 
на втором этаже применены обои с не 
уставленным классом пожарной 
опасности (не допускается применять
материалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем; КМ1). Сертификат на 
отделочный материал не предоставлен.

9 Отсутствует табло 
эвакуационного выхода 
музыкального зала.

«Выход» у 
из помещения

10. Помещение музыкального зала, 
предназначенное для одновременного 
пребывания более 10 чел тек и .ел ме
нее двух эвакуационных выходов (факти
чески один эвакуационный выход)

11. Частично в помещения. . це льного 
учреждения подкласса Ф 1.1 применены 
покрытия полов (линолеум ' 1 став
ленным классом пожарной опасности- 
КМ. (Сертификат на отделочный матери
ал не предоставлен. Не допус . гея при
менять покрытия полов с .ОКОЙ

_ пожарной опасностью, чем класс КМ2).__

т1. 4.2, ч.З, ст.4, ст.5, п.2 
ч.1 ст.6, ст. 89, таб.З, габ.27, 
таб.28, ФЗ №123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» от 
22.07.2008т;
п.4.3.2. СП 1.13130.2009: 
п. 6.25* СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 
щаний и сооружений»;

..... _ _ . . . . .  .

01.04.2 о : .

*

4.1. ч.2, ч.З, ст.4, ст.5, п.2 
ч.1 ст.6, п.З, ч.2 ст.53, п. 1, 
ч. 1 ст.84 ФЗ №123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» от 
22.07.2008г;
п.5.2, п 5.3. СП 
3 Л 3130.2009 «Системы 
хротивопожарной защи ты. 
Система оповещения 
и управления 
эвакуацией людей при 

пожаре. Требования 
тожарной безопасности»

01.04.2021

ч.1, ч.2, ч.З, ст.4, ст.5, п.2 
ч.1 ст.6, ст. 89, ФЗ №123 
-Т э пический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» от 
22.07.2008т;
5.2.12 СП 1.13130.2009 
«Системы противопожар
ной защиты. Эвакуацион
ные пути и выходы».
6.12. СНиП 21-01-97* По
жарная безопасность зда
ний и сооружений;

01.04.2021

•

!
!

ч.1. ч.2, ч.З, ст.4, ст.5, п.2 
чЛ ст.6. ч.1 ст. 89, ч.7 
ст.134, таб.З, ФЗ №123 
«Технический регламент о 
гребован ия х г: ожарной 
безопасности» от 
22.07.2008г;

01.04.2021

. 1

j1

ю
!



 ̂ 1 ° На путях эвакуации (в двух лестничных 
клетках), применена краска на стенах, с 
не уставленным классом пожарной 
опасности, (не допускается применять 
материалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем: КМО). Сертификат на 
отделочный материал не предоставлен

1.1. ч.2, ч.З, ст.4, ст.5, п.2 
т.! ст.6, ч.1, ст. 89, таб.З, 
габ.27, таб.28, ФЗ №123 
«Технический регламент о 
ребованиях пожарной 

безопасности» от 
22.07.2008г;

0! 04.2021

13. На п у т я х  эвакуации (в двух лестничных 
клетках), применена краска на полу, с  не 
соответствующим классом пожаркой 
опасности, (не допускается применять 
материалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем: КМ1). Сертификат № 
C-RU ПБ57.В.04170 на отд лочн t мате
риал, с классом пожарной опасности 
строительного материала - КМ 5, предо
ставлен.

чЛ, ч.2, ч.З, ст.4, ст.5, п.2 
ч.! ст.6, ч.З, ст. 89, таб.З, 
таб.27, таб.28. Ф З  №123 
< Технический регламент о 
ре ованиях п ожарной 

безопасности» от 
22 07 2008г;

01.04.2021

!

*

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным тля руково
дит елей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной без
опасности и (или) сроками их устранения физкч.- ; и юридиче -ие липа в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоя
щие предписания в установленном порядке

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, 
административную или уголовную ответственнее в соответст с действующим законодательством за нарушение требований 
пожарной безопасности, а также за иные право-трушеш з об. . и южарной безопасности несут: - руководители федера ьных 
органов исполнительной власти; - руководители opiaHOB исполнительной власти субъектов Российской Федерации: - ру кою ,. дгсли 
органов местного самоуправления; - собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть,, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций: - лица, в 
установленном порядке назначенные ответственным i за обеспечение пожарной безопасности: - дс жностные .лица з пределах их 
компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожа г  .ей безоп асн ое.дл я  квартир i комнат) в домах i лсулапскденны о. муниципаль
ного и ведомственного жилищного фонда во; :?.• апе. и нанима тей или арендаторов, если i ное не ветству-
юшим договором.

Государственный инспектор г Юргп и Юргннсю >?о района по пожарном],
Любовь Сергеевна «13» мая 2020г. Подпись!?

Предписание для исполнения получи.:
Заведующий МБЛОУ "ЛЕ'ГСКи к... .2  З1 ГОЛОЛЁК" Г.ЮРГИ"
Александровна «13» мая 2020г Подпись'.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), дояч посту ру

Пометка о б  отказе ознакомления с актом проверки:

. . ' •.у- .. ътжностс ; ;:i. т тли уполномоченного представителя юридического лица,
теля, его уполномоченного представителя)

. подпись уполномоченного должност--.ого л и ц  1 проводивш их п р о в е р к у ;
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